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Il est important pour le client quand il fait construire de bien prévoir
l'arrivée du conduit au bon endroit, et lorsque celui ci ne souhaite pas
de plus value pour refaire son mur "pas stable au feu". Nous faisons
parfois avec ce que le client nous propose tout en respectant les
D.T.U. Pour ce cas le conduit Poujoulat était trop près du mur, un mur
en placo et laine de verre. Nous avons donc mis un cache boisseau
au plafond isolé avec de la laine minéral, le mur a été protégé des
rayonnements des tuyaux par un écran thermique, il est préférable de
choisir des écrans thermiques en Promatec. Le poêle a été placé à 25
cms du mur comme le demande le fabricant Scan. Une arrivée d'air
obligatoire a été raccordée au poêle.
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