REPRISE RACCORDEMENT DU CONDUIT D'UN POELE A BOIS
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Reprise du raccordement du conduit de fumées et mise en conformité
du tubage existant. La liaison entre le tubage et I'émaillé n'était pas
conforme et le poéle était installé sans Té de raccordement, du coup,
trop prés du plan de travail en bois de la cuisine.

Par ailleurs, les boisseaux n'étaient pas refermés en toiture et pas
ventilé en-bas de conduit.

Année de réalisation : 2020
Localisation de la réalisation : 26220 Dieulefit
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