REMPLACEMENT D’UNE CHAUDIERE GAZ SAUNIER DUVAL 25KW PAR UNE POMPE A
CHALEUR VITOCAL 222-S DE 10KW DE CHEZ VIESSMANN
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Installation d'une pompe a chaleur Vitocal 222-S de 10 kw de chez
Viessmann en remplacement d’'une chaudiere gaz Saunier Duval

Le dimensionnement est la clé d’'une installation fonctionnelle, sur ce
chantier on remplace une chaudiére de 25Kw par une PAC de 10 kw
grace au logiciel Vitoselect. Installation en découplage d'un ballon
tampon Thermador en découplage hydraulique afin d'optimiser les
temps de fonctionnement et de pouvoir pousser sur I'ensemble de
I'installation

Le tout avec une installation pilotée sur internet afin de gagner en
réactivité au niveau de la maintenance.
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