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DÉPANNAGE SANYO ERREUR E04

Suite appel client, et après diagnostic sur pompe à chaleur Sanyo
Airpac, la carte extérieur est HS. Une réparation de la carte a été
effectuée et tout est reparti. Pas besoin de remplacer la machine au
dire de certain confrère. 

Année de réalisation : 2021
Localisation de la réalisation : 56700 Hennebont
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