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Entreprise spécialisée dans I'entretien de chaudiére gaz condensation
pres de Dijon

Nettoyage du corps de chauffe, du brileur, de la veilleuse, de
I'extracteur (si incorporé a I'appareil). Vérification du circulateur
Vérification et réglage des organes de régulation (si incorporé dans
I'appareil).

Vérification des dispositifs de sécurité de I'appareil.

Vérification de I'état, de la nature et de la géométrie du conduit de
raccordement.

Dans le cas d'une chaudiére raccordée & une VMC gaz :

Vérification fonctionnelle de la sécurité individuelle équipant ladite
chaudiére, Nettoyage du conduit de raccordement .Vérification des
débits de gaz et réglage éventuel, si cette procédure est bien prévue
par le fabricant.

Pour

les chaudiéres avec ballon a accumulation, vérification des anodes
ainsi que des accessoires fournis par le constructeur et suivant les
prescriptions de celui-ci.

Dans la cas d'une chaudiere équipée de

brileurs a air soufflé, mesure de la température des fumées et
mesure de

la teneur en dioxyde de

carbone (CO?) ou en oxygene (0O2) dans les fumées.

Dans le cas d’'une chaudiére a circuit de combustion non ...
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