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Réparation d'une pompe à chaleur air eau de marque airpac avec un
groupe extérieur sanyo.
Après passage d'une autre entreprise, et suite a un mauvais
diagnostique( faut changer toute la machine ) la société artipac a été
appelée pour un dépannage sur une pompe à chaleur Airpac a Bubry
diagnostique avec une erreur E04 sur goupe sanyo.
réparation des carte et remise en route
tout fonctionne bien !

Année de réalisation : 2022
Localisation de la réalisation : 56310 Bubry

ARTIPAC
David BOULANGER

6 rue de la revolution - 56700 Hennebont
Tel : 06.82.71.70.82
E-mail : artipac@free.fr
Site : http://www.artipac.fr
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