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Mise en chauffe d'un plancher chauffant sur une surface de 180 m2 a
proximité de Bonnebosq et Dozulé.

Dans les phases d'installation d'un plancher chauffant nous
retrouvons :

- La pose de l'isolant (dalles de TMS, liege...)

- La pose des tubes PER BAO suivant plan de calepinage et étude
du fabricant

L - s ‘ = — - Pose du / des collecteurs

e - - Réalisation de la chape d'enrobage

Mais, il ne faut jamais sous-estimer, le séchage de la chape, pour
éviter toutes déconvenues ultérieures (fissuration, carrelage qui se
décolle ...).

La procédure de séchage d'une chape est tres précise et démarre
14 jours apres le coulage de la chape :

- La premiere mise en chauffe commence avec un fluide dont la
température est comprise entre 20°C et 25°C, et doit étre maintenue
pendant 3 jours.

- Augmenter chaque jour la température d’entrée d’environ 5°C,
jusgu'a la température maximale de service (généralement
comprise entre 35 et 40 °C).
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