DESEMBOUAGE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE
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Désembouage de l'installation de chauffage pour cette chaudiere
murale gaz condensation VIESSMANN VITODENS 100. Lors de
I'entretien annuel de la chaudiére nous avons constaté une forte
présence de boue dans l'installation de chauffage, une partie de la
tuyauterie comportait des matériaux inadaptés ce qui provoquait un
fort développement d'oxyde de fer et donc de boues dans
I'installation. Pour stopper le phénoméne, les matériaux ont été
remplacés par du cuivre, l'installation de chauffage a subi un d
ésembouage hydrodynamique avec notre désemboueuse
Rothenberger Ropuls puis nous avons injecté un inhibiteur de
corrosion JUDO pour ralentir le développement des boues.
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