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Entretien d'un climatiseur quadri-split mural MITSUBISHI

Unités intérieures : MSZ-SF15VA-E3 x3 + MSZ-SF42VE-E2 x1
Nettoyage des filtres, Nettoyage des plastiques, Nettoyage et
désinfection des échangeurs, Vérification des évacuations d'eau,
Contréle des températures de soufflages.Unité extérieure
MXZ-4D72VA-E2 Controle étanchéité des réseaux, Contréle charge
de gaz, Nettoyage échangeur.

Année de réalisation : 2022
Localisation de la réalisation : 30420 Calvisson
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