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Une fausse manipulation est vite arrivée ! Cette installation
FIOUL en a fait les frais, nous sommes intervenus suite & lI'explosion
d'éléments en fonte chez ces clients & Reux, dans le Calvados, une
vanne était présente avant le vase d'expansion, avec sa manette !
Le client a cru remettre de I'eau, alors qu'il a fermé la vanne du vase
d'expansion. A la remise en chauffe, le vase d'expansion n'a pas
joué son réle. Les radiateurs étant de surcroit un peu courts en
puissance, nous les avons remplacés par des radiateurs fonte
CHAPPEE avec une épaisseur d’éléments en plus !

Voici pourquoi, lors des formations QUALIBOIS et QUALIPAC, ils sont
aussi insistants quant a I'absence de vanne sur les vases d'expansion
|

Nous avons en passant remplacé les robinets thermostatiques
anciens par des robinets thermostatiques OVENTROP AV9 et des
tétes thermostatiques UNI SH blanches et chrome.

Merci a nos clients pour leur confiance, ainsi qu'a nos équipes de
chauffagistes qui ont remonté les manches pour manceuvrer ces
monstres de fonte ! Merci a nos équipes pour cette réalisation et a
notre client pour sa confi ...
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