DEPANNAGE D'UNE POMPE A CHALEUR AIRPAC MODELE DAKOTA ' ,/l RESEAU

proéco-énergies

WWW.RESEAU-PROECO-ENERGIES.FR

Intervention a Treffléan, a proximité de Lorient. Suite au diagnostic sur
une pompe a chaleur Dakota, nous avons constaté que le contacteur
de puissance est resté bloqué ce qui a également fait surchauffer le
compresseur et entrainé un blocage de celui-ci.

Aprés certaines manipulations, le compresseur est reparti.

Nous avons également remplacé le contacteur de puissance
défectueux.
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Année de réalisation : 2022
Localisation de la réalisation : 56250 Treffléan
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