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Nouveau conduit Suite & notre intervention a Pujaut (30) pour l'installation d'un systéme
photovoltaique, nous nous sommes apercus de la non conformité du
conduit installé.

Ne dépassant pas le faitage., Pas le plaque d'étanchéité au dessus
du plafond, Ecart au feu des fermettes non respecté., Manque du
support du conduit, Le plus dangereux, espace de 10 cm entre
éléments du conduit qui laissaient passer des scories dans les
combles avec le risque de déclencher un incendie..

Nous avons remis l'ensemble en conformité avec du matériel
Poujoulat sur la partie existante du départ du conduit de méme
marque, comme la réglementation I'exige.
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