REMPLACEMENT D'UNE POMPE A CHALEUR AVENIR AUX GRANDS BILLONS A
DONNERY PAR UNE POMPE A CHALEUR HITACHI YUTAKI LOIRET 45
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Remplacement d'une pompe a chaleur air-eau tout ou rien de marque
Avenir énergie, échangeur a eau percé, présence d'eau dans le circuit
frigorifique ayant cassé le compresseur, machine HS. Les pompes a
chaleur tout ou rien nécéssitent de gros ballons tampons entre 200
litres et 300 litres, grace a la technologie Japonaise Inverter, plus de
ballon tampon, on fourni la puissance nécessaire en instantané.
Modulation de puissance grace a la modulation de fréquence :
technologie inverter. Remplacement par une pompe a chaleur thermo
inverter Hitachi, 2 zones de régulation, au rez de chaussée un
plancher chauffant et a I'étage des radiateurs. La pompe a chaleur
geére d'origine les 2 zones différentes. Les pompes a chaleur Hitachi
premium, limite de température a -25°C, rendement trés élevés,
garanties par nos soins 3 ans piéces et main d'oeuvre et 5 ans pour le

compresseur. Remplacement d'une pompe a chaleur air-eau tout ou
rien de marque Avenir énergie, échangeur a eau perce, présence
d'eau da ...
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